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BUDYNEK TECHNICZNY - RZUT PIETRA

skala1:50

ZAKLAD EKSPERTYZ | PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W KIELCACH - MGR INZ. ADAM MARZEC

Imig i nazwisko Numer uprawnieri Podpis

Branza

Inst. sanitarne

Projektowal mgr ini. Katarzyna Zeja SWK/0131/POOS/06

Opracowal mgr int. Konrad Rachuna

Sprawdzit mgr int. Adam Marzec KL62/65

Data

05.2012

Inwestycja
Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw
w méci GOZD

Skala

1:50

Obiekt

Budynek techniczny

Stadium
P.W.

Przedmiot rysunku
Pietro - instalacje wodociggowo-kanalizac.

Numer rysunku




