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BUDYNEK TECHNICZNY - RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:50

PRZY/ZIEMIE

NR [NAZWA POMIESZCZENIfROW. m?*POSADZKAIWYKONCZ, SCIAN
1/1 pomieszczenie dmuchaw| 1,80 gres farba akrylowa
pomieszcz. pojemnika farba akrylowa
1/2}ng skratii 12,75 | gres plytki $cienne h=2m
88,54
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omieszczenie sita farba akrylowa
2/3 0 c 24,50 | gres plytki scienne h=2m

48,83

pow. uzytk. 137,37
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