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Czerpnia powietrza - otwoér nawiewny o $r. 20cm

s | s i i

d

zwiczki kontrolne 100*30

wentylator kanatowy 350/125

obudowa z g-k ujeta w proj. archit.-konstr.

35*35

SALA 20 dzieci
2 |DYDAKTYCZNA
48,87| tarket

wentylator wyciggow
V=280m3/h
P=29 W

3 \ZAPLECZE SALI
DYDAKTYCZNEJ

4|WC
5,54(ter.

V=30 m3/H

I
Nm(iénks_mﬁa\ nawiewny

nmax=2250 obr/min
p=22 W
U=230V
Q=280 m3/h
nagrzewnica elektryczna 125/09
P=0,9 kW
U=230V

obudowa z g-k ujeta w proj. archit.-konstr.
25*25

Mieszkanie

dn 125

obudowa z g-k ujeta w proj. archit.-konstr.

2525

_ szafka _ szafka

Klwatka Krélewska PSP

Poddasze
nieuzytkowe

OZNACZENIA:

N —

Nawiewnik okienny higrosterowany
o wydajnosci V=30 m3/h

Rzut pietra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DO\\ONN L@ONV\\@%\AN

26-600 Radom, ul. Szczawinskiego 6/15

ART - DOR
NIP 796 136 52 03, tel. 48 360 60 66

CM—\ICO_ _UxOLm_A._uo<<m e-mail: jaczynska1@op.p!

OBEKT PSP w Klwatce, dz. 405, gm. G6zd
Remont pomieszczen dydaktycznych i sanitariatéw
na | pietrze wraz z kl. sch. prowadzgcg do tych pom.

TEMATRYSURKU | WEWN. INSTAL. WENTYLACJI MECH. DATA
RZUT PIETRA 112015
PROJEKTOWAL mgr inz. Agata Gigon
SKALA:

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej 1:100

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych

Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03

NRRYS.
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