CENTRALA AHU-1 NAWIEWNO-WYWIEWNA NP. SWEGON

TYP: GOLD RX WIELKOSC 25 Vnaw=5600m3/h
UWAGA: UZIEMIC CENTRALE | KONS. WSPORCZA

PODSTAWA POD AHU-1
KONSTRUKCJA STALOWA

WYSOKOSC ~ 50 cm.
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