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Pion z odpowietrzeniem

LEGENDA

o (s1)
46

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Pion odpowietrzajqcy

Pion instalacji wodociggowej

Pion instalacji hydrantowej

Instalacja kanalizacji sanitarne;

Instalacja kanalizacji sanitarnej — przewdd cisnieniowy

Instalacja zimnej wody uzytkowej — r.stalowe

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacja cyrkulacji cwu

Instalacja hydrantowa
Czyszczak

Rewizja
Rura wywiewna

Wpust podtogowy

UWAGI
1. Podejscia kanalizacyjne do przybordw sanitarnych nalezy

ukfadac ze spadkiem minimum 2% w bruzdach w $cianach.

2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podigczy¢ jako
najnizsze odgatezienia na danej kondygnacii.

3. Przejscia przewoddw przez warstwy podlogowe nalezy dokladnie
uszczelnic.

4. Nalezy wykonat niezbedne wykucia i przewierty potrzebne
do przeprowadzenia instalacji.

5. Podparcie przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykona¢
za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta
rur kanalizacyjnych lub w systemie firmy HILTI.

6. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym
i rozwinigciem instalacji.

mp project

mirostaw pacek

MP PROJECT Mirostaw Pacek
ul. Balicka 134
30-149 KRAKOW
tel.: +48 12 6618235
fax.: + 48 12 6618236

email: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 18,0 x 40,0

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza:

KONSTRUKCJE

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant
adaptaciji:

Data adaptac;ji:

Sprawdzajacy
adaptaciji:

Autor

projektu typowego:

MGR INZ. JOANNA HOJDYS  NR UPR. MAP/0230/PO0S/05

w specjalnosci instalacyjne

Data projektu typowego:

INSTALACJA WODOCIAGOWA,
KANALIZACYJNA | HYDRANTOWA

RZUT Il PIETRA

do oror ) I 16.11.2009
o projektowania bez ograniczen
Weryfikator MGR INZ. BARBARA MAKAR NR UPR. MAP/0257/PWQS/06
U_‘O_.m_ﬁc J\Uos\moon << mvmo_.m_:.owo_ _:mﬁ_m.ns.:m do Eo_.mfoém:_m
i kierowania robotami budowalanymi
bez ograniczen
Opracowanie MGR INZ. MARTA PACH
projektu typowego:
KAROLINA DUL
Nazwa rysunku: Skala: 1:100

Numer rysunku:

SWK-03




